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LEGENDA We KLOZET KOMBINAGNI
ROZVOD PITNE VODY — SPV — PPR3 EJ/ EJ/Q%A(DSLTOAVA‘“C' | NOVE)
ROZVOD TEPLE UZITKOVE VODY — TUV — PPR3 DREZ — STAVAJCI
ROZVOD CIRKULACE — cTUV — PPR3 SDB STOJANKOVA DREZOVA BATERIE
SUB STOJANKOVA UMYVADLOVA BATERIE
VB VANOVA BATERIE
PU PRACKOVY UZAVER
TW TERMOSTATICKY VYVAZOVACI VENTIL CTUV
REF.TYP AB—TJUST
KK KULOVE EO}-IOUT
VK VYPOUSTECI KOHOUT
RV ROHOVY VENTIL eroiam.__ | NIKLOV ///(Z W
ZK ZPETNA KLAPKA Ved. projektant | ING. BABKA V. o Rostislay’ BABKR
F FILTR . Objednatel STATUTARNI MESTO OSTRAVA Polni 131/16, 735 42 Terlicko — Hradiste
VOD(T)  BYTOVY VODOMER — TEPLA VODA Stavba . Y . Jelnka 1806 Por. eislo
VOD(S)  BYTOVY VODOMER — STUDENA VODA VYTAPENI VC. OHREVU VODY PRO BD Datam 6/2018
ovelt CS. ARMADY 120/55, OSTRAVA — MICHALKOVICE[ —-—
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Obsah SCHEMA Meéritko 120_\/6




