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—_—+— POTRUBI Z OCELOVYCH / MEDENYCH TRUB — DOMOVWNI PLYNOVOD
P STOUPACKA PLYNOVEHO ROZVODU
PKK KULOVY UZAVER S RAKOU — PLYN
PKKT KULOVY UZAVER S TEPELNOU POJISTKOU — PLYN
HUP HLAVNI UZAVER| PLYNU
PK PLYNOVY KOTEL| KONDENZACNI KOTEL REF. TYP BAXI PLATINUM +1.32
SP PLYNOVY SPORAK
PL PLYNOMER

POZNAMKA

DOMOVNI ROZVOD AZ PO UZAVERY ZA PLYNOMERY BUDE PROVEDEN
V OCELI, OD UZAVERU ZA PLYNOMERY BUDE POKRACOVAT V MEDI.
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ROZVOD PLYNU ZDE
UKONCI SE KULOVYM

Projektant NIKLOVA

A1)
Ved. projektant | ING. BABKA /% y Wk

Objednatel STATUTARNI MESTO OSTRAVA

4
Ing. Rostislav BABKA

Polni 131/16, 735 42 Térlicko — Hradiste

e VYTAPENI VC. OHREVU VODY PRO BD
ovjekt (S. ARMADY 100/53, OSTRAVA — MICHALKOVICE

Cast PLYNOINSTALACE

Zakazka

1806

Por. ¢&islo

Datum

6,/2018

Stupen

DPS

" PUDORYS 1.NP ™50

Arch. ¢islo

100—-P<

CSA 100/53 ! CSA 120/55



