KOMINOVA HLAVICE DN125 ﬂ

$125

ODKOURENI PRO_KASKADU ODKOURENI PRO_KONDENZASNI KOTLE DN125 —
KONDENZAZNICH DN80,/125
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VODOMER DN15 Qn=1, OSADIT NA SV — DOPOUSTENI
VODY DO SYSTEMU PRED NAPOJENI HADICE

VODOMER DN20 Qn=2,5 — SPOTREVA TUV

Zavésny plynovy kondenza&ni kotel 5,1-46,3 kW, NOxS5,
referenéni typ BAXI LUNA DUO TEC MP + 1.50

Tlakovd expanzni nddoba 100 |
Anuloid Il DN 100/50
Trojcestny smé&Sovaci ventil DN32, Kvs12 v&. pohonu 230V-3 bodovy

Zasobnikovy ohfival vody 500 | se dv&ma v§méniky — ref. typ BAXI BUVT 500DC Objednatel STATUTARNI MESTO OSTRAVA Polni 131/16, 735 42 Térlicko — Hradiste

Por. ¢&islo

Ob&hové &erpadlo NEREZ DN20, 2m3/h, 2,5m, 230W s ZYTAPENT VC. OHREVU VODY PRO BD L 1806

s vestav&nym termostatem a &asovfm programem Patum 6,/2018
M&ri¢ tepla bateriovy ultrazvukovy DN32, 4,5m3/h v&. &idel ovjekt CS. ARMADY 120/55, OSTRAVA — MICHALKOVICE oPS
Stupen
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g Obshové Serpadio DN32, Q=4,5m3/h, h=3,5m, 230V Projktant | ING. BABKA A1/ W

Ob&hové &erpadlo DN25, Q=2,5m3/h, h=2,5m, 230V ed. projektan FEA *

7 P / Ved. projektant | ING. BABKA Y i Tng. Rostislav BABKA
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() Meri¢ tepla bateriovy ultrazvukov§ DN25, 2,5m3/h v&. &idel Cast VYTAPENI N

™ SCHEMA KOTELNY™, 120-T6




